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SPRAWOZDANIE NR M.54.126.2017 Z BADAN PROBKIWODY Stronalzl

tomia, dnia 2017-02-16

NAZWA | ADRES KLIENTA: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., 18 — 305 Szumowa, ul. 1-go Maja 50

ZLECENMIE / ZAMOWIENIE NR: RPW/11 60/2017
Rodzaj | adres urzgdeenia lub irddia wody: Hydrofornia tetownica

Miejsce i punkt pobrania / identyfikacja probki przez klienta: Sklep w tetownicy (zaplecze) / o identyfikatorze 3/52/2017

Rodzaj probki: jednorazowsa
Data i godzina pobrania probki; 2017.02.15 godzina 9:02
Numer protokotu pobrania prébki: 3/52/2017

Prébke pobratl: probkobiorca klienta (zadwiadczenie nr 142/2015 wydane przez WSSE w Bialymstoku)*

™an pobierania probki: brak danych

Procedura pobierania prdbki stosowana przez pobierajgcego: PN-EN 150 19458:2007
Prébke dostarczyt: przedstawiciel klienta®

Data i godzina przyjecia probki: 2017.02.15 godzina 10:00

OPIS, STAN, IDENTYFIKACIA PROBEK:

Stan probki: bez zastrzeien, temperatura wewngtrz termotorby 4,1°C

Opis i identyfikacja prabki: woda przeznaczona do spotycia

Butelka sterylna szklana o pojemnodci 0,51 do badan mikrobiclogicenyeh - ked prabki nadany preez labaratarium: 164/F/M

Data wykonania badar: 2017.02.15 - 2017.02.16

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
MNajwyisza
dopuszczalna Kod prdbki
Parametr :;:::";: Wartodd , | Jednostka
parametru
i 164/F/M
1 S 2 3 3 5 =
:zba bakterii grupy coli w 100 cm’ wody | PN-EN IS0 5308-1:2014-12 0 tk 0
B
Liczba Escherichia coli w 100 cm” wody | PN-EN 150 9308-1:2014-12 0 Jtk 0
STARSZY ASYSTENT
Autoryzowat: o

*Szczegofy tych etapow s3 identylikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
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“Wg Rorporzgdzenia Ministra Zdrowia £ dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakoict wody preeznaczonej do spotycia preez ludzi | Dz, U, 7 2015 ¢, poz. 1989).

L Wyniki odneszg sie wylacznle do badanej/-ych probki/-ek,

2. Bez pisemnej 2pody Panstwowege Powlatowsgo Inspektora Sanitarnego w bomiy spraweedanie nie moze byt powielane inaczej niz tylko w calosc.

3. Klient ma prawo do skargi (rekiamacji) w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawordania.
4. Labaratorium nie ponosi edpowiedzialnodci za pobieranie i transport prabek,
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