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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowl Mazowieckie]
Oddzial Laboratoryiny il

07-300 Ostréw Mazowiecka, ul. Gen. Wi, Sikorskiego 3" .

tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50 e-mail: ostrow@psse.waw.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL.501.670.2020
zdnia 14.04.2020

Nazwa i adres klienta:  Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Pmemyﬁfgﬁf’a 5: 18-305 Sﬂuﬂ[ﬂ

Data przyjecia probki:

07.04.2020

Kod laboratoryjny probki: 670/8

Stan probki:

hez zastrzezen

Rodzaj probki:
Pochodzenie probki:
Data pobrania:

Kran w lazience

probka wody przeznaczonej do spoZycia
Wodocigg Papro¢ Duza
07.04.2020

Metoda pobierania probki: PN IS0 5667-5:2003, PN-EN 1SO 19458:2007
Prébka pobrana i dostarczona przez: prac. ZGK Sp. z 0.0. w Szumowie

Identyfikacja probki nadana przez klienta wg protokolu nr 16/52/2020
Miejsce pobrania prabki: Sklep spozywezy Paproé DuZa

Data badania: od 07.04.2020 do 10.04.2020

Wyniki badan fizykochemicznych

Wartodé
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka | Wynik badania . *(6)
parametryczna
Baiwil PN-EN 1SO 7887:2012 g SR o
Metoda D bez nicprawidlowych zmian'
vt Lo
= = L 3] (1111 i
Mgtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU 0,2740,05 Y s
Zalecany zakres wartodcl dol 0
St ie jond d
{pf;&nlc_]ﬂn T PN-EN IS0 10523:2012 T.9+0,1** 6,5-9.5
Przewodnosé : uS/em w 484£29%% "
elel sokaduiir PN-EN 27888:1599 259 2500
<] Akceptowalny preez
Zapach PN-EN 1622:2006 TON konsumentow §
akeeptowalny bez nieprawidlowych zmian
Smak PN-EN 1622:2006 TFN < kmummu;r::?u
* akeeptowalny bez nieprawidlowych zmian

! pozadans wartofé tego parametry w wodzie w kranie konsumenta —dol5 mg P
"w preypadicu podanis jednej wartndei dolne warlodé zakresu wynosi zero.
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zdnia 14.04.2020 ; .

Wyniki badaf mikrobiologicznych I
Miejsce wykonania badan: Ostréw Mazowiecka ul. Lubiejewska 5
Wynik Wartoéé
Narwa parametru Metoda badawcza Jednostka Yadunid Niepewnoéé ik
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 0
A1:2017-04
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN IS0 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 . 0
A1:2017-04
Liczba enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 4 0
Ogélna liczba mikroorganizmé ] Bez
w"fmngm g O | PNLEN SO 6222:2004 jtk/1 ml 8 [5:14]"" | nieprawidlowych
zmian

*Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 22017 r. poz 23294)

** Podana wartodé niepewnodci stanowi niepewnodé rozszerzons prey poziomie ufiodci 95% | wspblezynniku rozszerzenia k = 2, nie obejmuje pobierania pribki.
*+! Niepewnost podaje si¢ jako preedziat ufivodci dia wyniku badania (prey 95% prawdopodobiefistwie i wapdlczynniku rezszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania

pribki

Autoryzowal:

KIERPDWNIK
Schkoji Lupuorang
Badas Srolofis

Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziatu Laboratoryjnego sprawozdanie z badaf nie mode by powielane inacze nid w catndcl.

Wyniki badania preedstewione w sprawozdaniu odnosis si wylacznic do otrzymane) probki.
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