Oddziat Laboratoryjny
07-300 Ostrdw Mazowiecka, ul. Gen. Wi, Sikorskiego 3

Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej

tel, (29) 644 06 BO, fax (29) 74534 50 e-mail: ostrow@psse.waw.pl

K fll'uln\'l"N

z dnia 14.04.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL.501.654.2020

Nazwa i adres klienta:  Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. E!j"gée!.'l:'l}fﬂﬂwa 5; 18-305 Smn%

Data przyjecia probki: 06.04.2020
Kod laboratoryjny probki: 654/8
Stan probki: bez zastrzezef

Miejsce pobrania probki: Budynek mieszkalny nr 27 Pechratka Polska

kran w kuchni
Rodzaj probki: pribka wody przeznaczonej do spozycia
Pochodzenie probki: Wodociag Pechratka Polska
Data pobrania: 06.04.2020

Metoda pobierania prébki; PN 1SO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Probka pobrana i dostarczona przez; prac. ZGK Sp. z 0.0. w Szumowie

Identyfikacja probki nadana przez klienta wg protokolu nr 13/52/2020

Data badania: od 06.04,2020 do 09.04.2020

Wyniki badai fizykochemicznych

. Wartoié
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka | Wynik badania a0
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 - i Alsghouitty prt
o= Metoda D bez nicprawidiowych zmian®™
hk;l:ptuwdny p‘.iuz
5 o ST
Mgtnoss PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU 0,2140,04 T il T
Zalecany zakres wartodei dol,0
Stezenie jondw wod
(pH) L PN-EN IS0 10523:2012 7,8+0,1%% 6,5-9,5
Przewodnost : uSicm w =
elekt o wilaiRi PN-EN 27888:1999 2500 489429 2500
Akceptowalny preez
Zapach PN-EN 1622:2006 TON s konsumeaidw |
akceptowalny bez nicprowidlowych zmian
<] Akceptowalny presz
Smak PN-EN 1622:2006 TFN Konsumentow |
akceptowalny bez nieprawidlowych zmian

1 Pogadany wirtodé tego parametry w wodzie w kranie konsumenta -dol5 mg Pl
iy przypadku podania jednej wartosch dolna warto$é zakresu wynosi zero.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL.501.654.2020
z dniz 14.04.2020

Wyniki badan mikrobiologicznych:

Miejsce wykonania badan: Ostréw Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

v

Wynik Wartoséé
Nazwa parametrn Metoda badawcza | Jednostka | o, | Niepewnodt | o ametryczna®
PN-EN 150 9308-1:2014-12
Liczba balkterii grupy coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml ] - i
A1:2017-04
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | jtk/100 m 0 . 0
AL:2017-04
Liczba enterokokéw PN-EN 1SO 7899-2:2004 jti/100 ml 0 . 0
Ogélna liczba mikroorganizmow . Ko
PN-EN 150 6222:2004 jtk/1 ml E £ nieprawidlowych
w22+2°C po 72 h i [1:8] ep neidl

*Rozporzadzenie Ministra Zdrowda z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 22017 r. poz. 2204}

** Podana wartodd nicpewniodci stanowi niepewnodd rozszerzony prey poziomie ufnodci 95% i wapilezynniku rogszerzenia k=2, nie obgjmuje pobierania prébki,
=+ Niepewnodt podaje sic jako przedzied ufnodci dia wyniku badania (prey 95% prawdopodobictistwie | wipScrynnike razererzenia k=2), nie obejmuje pobierania
probki.
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Bez pisemne] zgody Kicrownika Oddzisty Laboratoryjnego sprawozdanic z badas nie moze byé powielane inaczej ni# w celodcl

Whyniki badania przedstawione w sprawnzdaniu odnoses sig wylacznie do otrzymane] prabki.
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