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Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckie]
Oddzial Laboratoryjny

D7-300 Ostréw Mazowiecka, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 3

tel. (29) 644 06 BO, fax (29) 74534 50 e-mail: ostrow@psse.waw.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL.501.669.2020
z dnia 14.04.2020 o

Mazwa i adres klienta:

Data przyjgcia probki:

L

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 5; 18-305 Szumowo

07.04.2020

Kod laboratoryjny probki: 669/8

Stan probki:

bez zastrzezen

i

Rodzaj probki:
Pochodzenie probki:
Data pobrania:

Miejsce pobrania prébki: Srebrny Borek

Hydrofornia - kran

probka wody przeznaczonej do spozycia

Wodociag Srebrny Borek
07.04.2020

Identyfikacja probki nadana przez klienta wg protokotu nr 15/52/2020

Metoda pobierania probki: PN [SO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Prébka pobrana i dostarczona przez: prac. ZGK Sp. z 0.0. w Szumowie

Data badania: od 07.04.2020 do 10.04.2020

Wyniki badan fizykochemicznych

Nazwa parametru Metoda badaweza | Jednostka | Wynik badania Wa
parametryczna
Barwa PN-EN 150 7887:2012 i o Aﬁﬂwdniwprfm
Metoda D bez nieprawidlowych zmian'™
Akceptowalny przez
Mgtnosé PN-EN IS0 7027-1:2016-09 | NTU 0,3740,07** i e o
Zalecany zakres wartodci dol 0
St ie jondw wodoru
{p;f?m A PN-EN ISO 10523:2012 7,9£0,1%* 6,5-9,5
Przewodnosc : pS/icm w
Clﬁkﬂ'}"tm wiadciwa PN-EM 27EEE: 1999 258 ARG+70** 2500
Akceptowalny prosz
Zapach PN-EN 1622:2006 TON =k konsumenzéw i
akceptowalny bez nicprawidtowych zmian
Akceptowelny przez
Smak PN-EN 1622:2006 TFN = Konsumentow i
akeeptowalny bez nicprawidiowyeh zmian

! pogadans wartodé tego parametry w wodzie w kranie kensumenta ~dol 5 mg P,
%W przypadku podania jednej wartodei dolna wartodé zakresu wynosi #ero.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowl Mazowleckle]
Oddziat Laboratoryjny
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. WI. Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 BO, fax (29) 745 34 50  e-mail: ostrow@psse.waw.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL.501.669.2020
zdnia 14.04.2020

Wyniki badah mikrobiologicznych

Migjsce wykonania badan: Ostréw Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

Wynik ; Wartodé
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka badania Niepewnosé parametryczna*
PN-EN 150 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12" | jik/100 m] o 0
Al1:2017-04
PN-EN 180 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN 150 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 1]
Al:2017-04
Liczba enterokokdw PN-EN IS0 7899-2:2004 Jtk/100 ml 0 - 0
Ogéina liczba mikroorganizméw | oo o e eann 2004 o " 617" x B.‘:"'dz}o ”
w2242°Cpo72h . Jikilm ; m:pm::imw}r

*Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2 2017 r. poz 22094)

** Podana wartodé niepewnodci stanowi nicpewnodé rozszerzong prey poziomie ufnodci 95% i wepiczynniku rozszerzenia k = 2, nie obejmuje pobierania pribii.
sa! Miepewnodd podaje sig juke preedeial ufnoded dia wiyniku badania (prey 95% prawdopodobiefstwic | wspiezynniku rozszerzenia k=2, nic obejmuje pobierania

probiki.
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Badan Sred

Bez pisemnej zgody Kierownika Oddeziatu Laboratoryjnego sprawozdanic  badah nic mode byé powiclane inaczej nid w calodci,

Wyniki badania preedstawione w sprawoedaniu odnoszy sig wylacmie do otrzymanej probki,
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