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D E C Y Z J A NR  11.HK.D.2025

Na podstawie art. 104 i 107 § 1 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.)1, art. 4 ust. 1 ustawy        
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) w związku z § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 
pkt 3, ust. 3 pkt 1 i pkt 3 lit. a., ust. 6 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 
r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych wody pobranej  
w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26.06.2025 r. (sprawozdanie z badań wody                                         
Nr: Ł/0/06/2025/1263/FM/2 z dn. 09.07.2025 r. sporządzone przez Laboratoria Badawcze 
GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa) oraz w dniach 16.07.2025 
r., 29.07.2025 r. (sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.1537.2025 r. z dn. 21.07.2025 r., 
nr HKL.9052.1.1620.2025 z dn. 04.08.2025 r. sporządzone przez Oddział Laboratoryjny 
PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów 
Mazowiecka) w Hydroforni z wodociągu Paproć Duża, gm. Szumowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie 

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego                            
w Paproci Dużej do dnia 30.06.2026 r. przy zachowaniu dopuszczalnej wartości jonu amonu 
na nieprzekraczalnym poziomie 1,0 mg/l.

nakazuje

1. doprowadzić jakość wody z wodociągu Paproć Duża w zakresie parametru jon amonu 
do dnia 30.06.2026 r. do jakości zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi        
w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2294), co należy potwierdzić wynikami wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej  
w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 
757).

                                        



Uzasadnienie

W ramach prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szumowie 
wewnętrznej kontroli jakości wody zostały pobrane do badania laboratoryjnego próbki wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B wymienionych w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z wodociągu Paproć 
Duża w punkcie zgodności w hydroforni – woda podawana do sieci, uzdatniona: 
sprawozdanie Ł/0/06/2025/1263/FM/2 z dn. 09.07.2025 r. wykonane przez Laboratoria 
Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, które wykazały 
przekroczenie manganu 190±40 µg/l, żelaza 300±60 µg/l i amonowego jonu 0,94±0,14 mg/l 
w badanej próbce przy dopuszczalnych wartościach: manganu do 50 µg/l, żelaza do 200 µg/l i 
amonowego jonu do 0,50 mg/l określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia 
Ministra Zdrowia.                

Strona w piśmie z dnia 14.07.2025 r. poinformowała Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o podjęciu działań naprawczych oraz o terminie poboru 
prób sprawdzających w dniu 16.07.2025 r.

Wyniki z badania wody pobranej w dniu 16.07.2025 r. przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Szumowie z wodociągu Paproć Duża w ww. punkcie wykazały 
poprawę jakości wody w zakresie manganu 33,9±3,2 µg/l i żelaza 122±11 µg/l, 
(sprawozdanie nr HKL.9052.1.1537.2025 r. z dn. 21.07.2025 r.). Amonowy jon 0,54±0,06 
mg/l nadal wykazał niezgodność z wymaganiami. Strona w piśmie z dnia 25.07.2025 r. 
poinformowała, iż trwające działania naprawcze, polegają m.in. na wymianie urządzenia 
napowietrzającego wodę w celu zwiększenia wydajności. Wskazała też kolejny termin poboru 
kontrolnej próby wody w dniu 30.07.2025 r. 

W piśmie z dnia 07.08.2025 r. zarządca wodociągu stwierdzając, że podjęte 
dotychczas działania naprawcze nie przyniosły pożądanych rezultatów - wartość jonu 
amonowego: 0,59±0,07 mg/l (sprawozdanie nr HKL.9052.1.1620.2025) zwiększył 
częstotliwość płukania filtrów. 

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Zambrowie w dniu 11.08.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne i postanowieniem 
nr 3.P.HK.2025 włączył do akt dowody w przedmiocie sprawy oraz wydał komunikat o 
pogorszeniu jakości wody  w wodociągu Paproć Duża.

Kolejnym pismem z dnia 02.09.2025 r. strona poinformowała Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o awarii urządzenia uzdatniającego wodę                               
i o przełożeniu terminu poboru próby kontrolnej na dzień 09.09.20025 r.

Wyniki badania wody pobranej dnia 09.09.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej                
w punkcie jw. (sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1925.2025 z dn. 15.09.2025 r.) 
wykazały ponownie przekroczenie parametru jon amonu 0,59±0,07 mg/l.

W piśmie z dnia 18.09.2025 r. prezes ZGK Sp. z o.o. poinformował o kontynuowaniu 
działań naprawczych. W związku z trudnościami w uzyskaniu właściwych wyników jakości 
wody, mimo trwających działań naprawczych, zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu na 
uzyskanie wymaganych parametrów do 30.06.2026 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zambrowie po rozważeniu stopnia 
zagrożenia dla zdrowia ludzi, w oparciu o ww. sprawozdania z badań wody stwierdził 
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Paproć Duża w okresie 
wnioskowanym przez stronę.



Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), 
podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała 
wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych, określonych w części C, tabeli 2 
załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 oraz mając na względzie zapisy § 21 ust. 6 ww. 
rozporządzenia Ministra Zdrowia właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie 
sprawozdania, o którym mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych 
według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych 
przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 
ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), wykonanych w punkcie zgodności 
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia określając dopuszczalne wartości 
parametryczne oraz termin trwania przekroczenia

Zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.                      
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), 
właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta o stwierdzeniu 
warunkowej przydatności wody do spożycia.

W tym stanie sprawy zgodnie z § 21 ust.3 Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.                      
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 
należało orzec jak  w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu, który wydał decyzję, wówczas z dniem doręczenia tutejszemu organowi 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez 
stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do 
odwołania się ani skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W wypadku nie zastosowania się do powyższej decyzji zostaną podjęte czynności 
egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym                        
w administracji (Dz. U. z 2025 r., poz. 132  z późn.  zm.)2.

Państwowy  Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zambrowie
Robert Orłowski
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Szumowo, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo                                                                   
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów
3. Strona postępowania: Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Szumowie, ul. Przemysłowa 5, 18-305 Szumowo
4. a/a.

1 / zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U.2025.769
2 / zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2025.1302
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