POWIATOWA STACIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAMBROWIE
18-300 Zambréw, ul. Obroricéw Zambrowa 50
tel. sek. 86 276 30 70, fax. 86 276 30 72
tel. w. 86 276 30 75 e-mail: e-mail: psse.zambrow@sanepid.gov.pl

I Zambréw, dn, 16.06.2025 .
v%/ e Zaktad Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 5
18-300 Zambréw
HK.9020.149.2024/2025

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie dziatajagc na podstawie art. 12 ust. ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2024
r., poz. 757) w zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosdci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz bioragc pod uwage wyniki badan
laboratoryjnych zawarte w sprawozdaniach:
- NR F.9051.370.2025 z dn. 27.05.2025 r., NR M.9051.652.2025 z dn. 20.05.2025 r. (prébka wody oznaczona
kodem 777/F/M) sporzadzonych przez Oddziat Laboratoryjny PSSE w Ltomzy, ul. Dworna 21
- NR LPW.9051.326.2025.2148.478 z dn. 29.05.2025 r. (prébka wody oznaczona kodem 2148/478/LPW/N/25)
sporzgdzone przez Dziat Laboratoryjny WSSE w Biatymstoku, ul. Legionowa 8
- Nr SWZ.9051.376.2025 z dn. 04.06.2025 r. (prébka wody oznaczona kodem 438/SW/25) sporzadzone przez
Oddziat Laboratoryjny PSSE w Suwatkach, ul. Utrata 9A ramach nadzoru sanitarnego w dniu 13.05.2025 r.
w punkcie zgodnosci: Firma SAWIK, Maszyny Rolnicze, Ustugi, Pomoc drogowa, Transport, Papro¢ Duza 45
- Nr HKL.9052.1.1068.2025 z dn. 26.05.2025 r. {prébka wody oznaczona kodem 1068/S) sporzgdzone przez
akredytowane laboratorium Oddziat Labaratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostréw Mazowiecka,
ul. Gen. Wt Sikorskiego 3, w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 19.05.2025 r. w punkcie zgodnosci
w Hydroforni wody pobranej z wodociggu Papro¢ Duza gm. Szumowo

stwierdza
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi

gdyz ww. prébki wody w zakresie wykonanych badari odpowiadaja warunkom mikrobiclogicznym
i fizykochemicznym okreslonym w zatgczniku Nr 1 czesc A tabela 1, cze$é B, cze$¢ C tabela 1 i tabela 2, czed$¢ D

tabela 2. do wyzej cytowanego rozporzadzenia.

Informacja o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinna by¢ dostepna konsumentom. Niniejsza

ocena obowiazuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Zambrowie
Robert Ortowski
/dokument podpisany elektronicznie/

W zatgczeniu dla adresata:

Sprawozdania z badan Nr  F.9051.370.2025 z dn. 27.052025 r, Nr M.9051.652.2025 z dn. 20.05.2025,
Nr LPW.9051.326.2025.2148.478 z dn. 29.05.2025 r., Nr SWZ2.9051.376.2025 z dn. 04.06.2025 r. {(probki wody oznaczone kodem 777/F/M,
438/SW/25, LPW.9051.326.2025.2148.478).

Do wiadomosci:
Wéjt Gminy Szumowo, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAMBROWIE
18-300'Zambroéw, ul. Obroricow Zambrowa 50
tel. sek. 86 276:30 70, fax. 86 276 30 72
tel. w. 86 276.30°74 e-mail: e-mail: psse.zambrow@sanepid.gov.pl

Zambrow, dn. 16.06.2025 1.

Woéjt Gminy Szumowo
ul. 1-go Maja 50
18-305 Szumowo

HK.9020.149.2024/2025

Komunikat Nr 4/HK/2025
o dobrej jakosci wody
w wodociagu sieciowym w Paproci Duzej, gm. Szumowo

W dniu 02.06.2025 r. PPIS w Zambrowie otrzymat pismo z informacjg o przeprowadzeniu
dzialan naprawczych przez ZGK Sp. z 0.0. w Szumowie oraz wykonaniu badan laboratoryjnych
w probkach wody pobranych w punkcie zgodnosci z wodociggu Paproé Duza. Otrzymane wyniki
potwierdzity dobrg jakos$¢ wody. W celu weryfikacji skutecznos$ci dziatan podejmowanych przez ZGK
Sp. z 0.0. w Szumowie PPIS w Zambrowie dokonat kontroli jako$ci wody pochodzacej z ww.
wodociagu poprzez pobdr 1 analizg probek wykonana przez Oddzial Laboratoryjny PSSE w Lomzy,
ul. Dwoma 21. Otrzymane wyniki $wiadcza o tym, ze jako§¢ wody spelnia wymagania zalecane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Biorac powyzsze pod uwage Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie
informuje, ze

woda w wodociagu Paproé Duza jest przydatna do spozycia przez ludzi.
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Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Zambrowie
Robert Ortowski
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 5, 18-305 Szumowo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Polowa 21, 18-300 Zambrow

Sekcja Epidemiologii w m.

Sekcja BZZ w m.

Sekcja HDIM w m.
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( VS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomiy
P CA £ 1 18> 400 tomza, ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 156
\\\\\“\w/"p,/’ POLSKIE CENTRUM Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl
_S\\\\_——__j//},_ AKREDYTACJ!
i ODDZIAL LABORATORYINY
% 18-400 tomza, ul. Dworna 21
et Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl
BADANIA 7
— SPRAWOZDANIE Z BADAN NR M.9051.652.2025 Stronalz1l
ABIGSE tomza, dnia 2025-05-20

Nazwa i adres klienta®: Pannstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie

18-300 Zambroéw, ul. Obroicow Zambrowa 50
Zlecenie nr: RPW/3719/2025 P
Numer protokotu pobrania prébki®: 14/2014P/HK/25

Prébke pobrat / dostarczyt ¥: probkobiorca klienta/ przedstawiciel klienta 2

Plan pobierania prébki ¥: plan pobrania prébek zgodny z harmonogramem pobierania prébek wody na 2025 r.
Metoda pobierania prébki®: PN-EN ISO 19458:2007

Cel badari/pomiaréw ¥: nadzér sanitarny: monitoring

Data przyjecia prébki: 2025.05.13

Identyfikator prébki ¥ 1/14/2014P/HK/25

Kod prébki 777/F/M

Rodzaj i adres urzadzenia lub #rédta wody® Wodociag sieciowy Papro¢ Duza, 18-305 Szumowo

Miejsce i punkt pobrania® Firma SAWIK, Maszyny Rolnicze, Ustugi, Pomoc drogowa, Transport — Paproc¢ Duza 45
Data pobrania prébki © 2025.05.13

Stan prébki bez zastrzeien

Opis prébki¥ prébka dostarczon:v\onld:a(jzgysrzﬁzg:zl:g%r’cz:vzv::l:szr; ‘;Iriz OL PSSE w tomzy

Badania wykonano w dniach: 2025.05.13 — 2025.05.16

WYNIKI BADAN
Stwierdzenie zgodnosci
Whyniki badari z wymaganiem /
Wartosé Kkacia®
Metoda 1 specyfikacja'
arametryczna
Parametr badaweza P . ry Jednostka Kod prébki
litk]
777/F/M
1 2 3 4 5 6
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml |PN-EN [SO 9308-1:2014-12 . .
wody +A1:2017-04 0 jtk 0 zgodnost
Liczba enterokokéw katowychw o £y 150 7899-2:2004 0 jitk 0 zgodnost
100 ml wody
Liczba Escherichia coli w 100 ml PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 0 itk 0 ze0dnodé
wody +A1:2017-04 ) 3
:gflr:la :;::c::: :‘;:';“J_ga"i:mow - szacunkowa liczba
) odzywczy . . ez nieprawidtowycl . _5

(22:2)°C, po (68 £4)h PN-EN ISO 6222:2004 amian?) jtk '8 ,
(posiew wgtebny) [5;13]

K informacje dostarczone przez klienta;
) Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wady przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).;
2) 5zczegdly tych etapbw s identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
3 Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociaggowej,
=200 jtk /1 m! w kranie konsumenta.
4 Zastosowano zasade prostej akceptacji wedtug przewodnika ILAC-G8:09/2019, wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakosci wody przeznaczonej do spozycla przez
ludzi {Dz. U. 2017 poz. 2294)
5! Stwierdzenie zgodnoéci nie dotyczy wynikéw bez jasno okrestonych wartosci parametrycznych

*niepewnost rozszerzona wyniku badania wyznaczona zgodnie z PN-EN ISO 29201:2022 przy poziomie ufnosci okoto 95% i dla wspétczynnika rozszerzenia k=2. Niepewno$€ nie uwzglednia etapu pobierania prébki.

1. Wyniki odnoszg sie wytacznie do otrzymanych iflub badanych prébek.

2. Bez pisemnej zgody Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tomiy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylke w catosci.

3. Klient ma prawo do skargi {reklamacji) w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoici za pobieranie i transport prébek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te moga mieé wptyw na wainos¢ wynikow badaf.

S. Laboratoriumn ponasi odpowiedzialnoéé 2a wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te moga mie¢ wplyw na wainos$¢ wynikéw badafi.

Autoryzowat: starszy asystent mgr inz. Agnieszka Macko
stanowisko, imie | nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostato sporzgdzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

F1/P0-02/IR-01 Wydanie nr 18 Data obowigzywania: 05.03.2024
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR F.9051.370.2025 Stronalz2
tomza, dnia 2025-05-27

AB635

Nazwa i adres klienta ¥: Parfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie, ul. Obroficéw Zambrowa 50, 18-300 Zambrow

Zlecenie nr: RPW/3719/2025

Numer protokotu pobrania probki K: 14/2014P/HK/25

Prébke pobrat K/ dostarczyt X prébkobiorca klienta / przedstawiciel klienta

Plan pobierania prébki ¥: zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania prébek wody na 2025 r.
Metoda pobierania probki ¥: PN-1SO 5667-5:2017-10

Cel badan/pomiaréw ¥: nadzér sanitarny — monitoring

Data przyjecia probki: 2025.05.13

1/14/2014P/HK/25
777/F/m
Wodociag sieciowy Papro¢ Duza, 18-305 Szumowo
Firma SAWIK, Maszyny Rolnicze, Ustugi, Pomoc drogowa, Transport, Papro¢ Duza 45
2025.05.13
bez zastrzezen, temperatura wewnatrz termotorby 4,9°C
woda do spozycia przez ludzi, wps ¥;
pobrano probke wady bez spuszczania o objetosci 1 litra na badanie miedzi i przelano do odpowiedniego pojemnika ¥;
prébka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w tomzy

Identyfikator prébki ¥

Kod prébki

Rodzaj i adres urzadzenia lub Zrédta wody®
Miejsce i punkt pobrania®

Data pobrania prébki®

Stan prébki

Opis prébki

Badania wykonano w dniach: 2025.05.13 - 2025.05.22

Niniejsze sprawozdanie zawiera wynikifrezultaty badan (lub pomiaréw) akredytowanych oraz badari (lub pomiaréw) nieakredytowanych
spetniajgcych wymagania normy ISO 17025. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone symbolem ,NA”.

Informacja o laboratorium zewnetrznym, ktérego wyniki zamieszczono ponizej?): zgodnie z Zarzadzeniem Nr 9/2018 Podlaskiego Paristwowego
Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie realizacji badar jakosci wody w systemie zintegrowanym oznaczanie
selenu wg punktu 7.4 normy PN-ISO 9965:2001 wykonat — Dziat Laboratoryjny Wojewédzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE)

w Biatymstoku.

WYNIKI BADAN PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WSSE W BIALYMSTOKU®
Whynik/rezultat badan 1 Niepewno$é
Parametr Metoda badawcza Jednostka Wartos$¢ parametryczna?)
Kod prébki
777/F/M
1 2 3 [ 5
ponizej granicy B
Selen PN-ISO 9965:2001 NA g/l 10 oznaczalnosci
2,00 * 0,68 — granica oznaczalnosci

Za przenoszenie danych ze sprawozdania nr LAL9051.13.2025 z dnia 22.05.2025 od WSSE w Biatymstoku odpowiedzialny jest:

miodszy asystent, mgr Paulina Zareba
stanowisko, imie i nazwisko

F1/P0-02/iR-01 Wydanie nr 18 Data obowigzywania: 05.03.2024




POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SUWALKACH

ODDZIAL LABORATORYINY
Sekcja Badan Zywnosci i Wody
16-400 Suwatki, ul. Utrata 9 A

tel.: 87 56528 60 fax 87 565 28 61 e-mail: psse.suwalkif@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE

Nr SWZ.9051.376.2025 Z BADAN WODY

strona/stron

Suwatki, data 04,06.2025r. | 7

Nazwa i adres klienta®: PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZAMBROWIE
ul. Obroficéw Zambrowa 50, 18-300 Zambroéw

| Nazwa i adres urzadzenia wodociagowego / indywidualnego

ujecia wody z ktérego pobrano probke(i)®):

Wodocigg sieciowy Paproé¢ Duza, 18-305 Szumowo

wg danych podanych przez klienta w protokole pobrania Nré®

14/2014P/HK/25 z dnia 13.05.2025 r.

Plan pobierania probki(ek)®:

zgodnie z harmonogramem poboru prébek wody na 2025 r.

Data i godzina pobrania probki(ek)®):

13.05.2025 r. godz. 91°+ 10%

Probke(i) pobral:

Emilia Papiez — starszy asystent HK PSSE Zambréw

Metoda pobierania probki(ek)™:

PN-EN ISO 19458: 2007, PN-ISO 5667-5:2017,
PP/HK-01 z dnia 29.10.2024 r.

Probke(i) dostarczyt: Wieslaw Letkiewicz - pracownik PSSE Suwatki
Data i godzina przyjgcia probki(ek) do badan: 20.05.2025 r. godz., 77

Temperatura wewnatrz termotorby®: brak pomiaru (brak termometru)

Kod probki(ek): 438/SW/25

Data wykonania badania: 22.05. +03.06.2025r.

Opis 1 stan probki(ek):

Prébke dostarczono w naczyniu(ach):

wlasnych

Naczynia oznakowano napisem®):;

1/14/2014P/HK/25/2/8, 1/14/2014P/HK/25/10/8,
1/14/2014P/HK/25/11/S, 1/14/2014P/HK/25/12/S

Stan probki(ek):

bez zastrzezen

&) Dane dostarczone przez klienta. Laboratorium nie odpowiada za informacje podane przez klienta, mogace mie¢ wplyw na waznos¢ wyniku.
N- metoda nieakredytowana spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Kod probki 438/SW/25
s : . r1.1,:(K Firma SAWIK Maszyny Rolnicze, Uslugi,
MICJSCC 1 punkt pobrama pI'Obkl( ) Pomoc drogowa, Transport, Paproé Duza 45
Rodzai pr()bkl WOd\'(K) Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
_ ‘Warto$ci parametryczne okreslone . .
Lp. Badana cecha / metoda Dokument odniesienia Jedﬂx:;’ w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia Wym]i( :l;—:z:‘lvb‘e:ltol;dama
8 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) P
Cyjanki N | Test Mercka 1.14561.0001 1
1. Metoda spekirofotometriczna data wydania 06/20212 Hell 50 <20 (ZO:EZ)
Bor Test Mercka 1.00826.0001 H
2. Metoda spektrofotometiyczna data wydania 05/2021 meg/l 1 ’0 < 0’ 10 (03 1 0:1:0,0 1)
Arsen
3. | Metoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 10 < 5,0 (5,0+0,8) D
= atomizacjy elektrotermiczng (ETAAS)
Chrom N
4, Metoda absorpcyjnej spekirometrii atomowej PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 50 <4,0 (4,%0,5)1)
z atomizacly elektrotermiczng (ETAAS)
Olow " N .
5. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 10 <5,0 (S,Oﬂ:l ,O) )
= atomizacly elektrotermiczny (ETAAS)
Nikiel” N 20
6. Metoda absorpcyjnej spekirometrii atomowej PN-EN ISO 15586:2005 pe!l <1 0,0 ( 1 0,0il 5 1 )l)
2 atomizacie elektrotermiczng (ETAAS)

" Wartoé¢ wyniku ze znakiem ,,< lub > oznacza uzyskanie rezultatu badania ponizej dolnej/powyzej gbmnej granicy aktualnego zakresu akredytacji metody AB 530.
Warto$¢ w nawiasic. to dolna/ gérna granica zakresu pomiarowego akredytowancj metody wraz z jej niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci P=95%idla
MEODSZY ASYSTRT

wspbtezynnika rozszerzenia k = 2 dotyczy wylacznie badafi , nie obejmuje etapu pobierania prébek.
2 Metoda okresla catkowita ilog¢ cyjankéw we wszystkich formach.
* Prébka o objgtosci jednego litra pobrana bez uprzedniego spuszezania wody.

J

e 04.06.20257. ... oo

Pieczqtka, data i podpis osoby autoryzujgcej

1. Laboratorium nie penosi odpowiedzialnosci za pobicranie i transport probek(i). Etapy te mogq mieé wplyw na waznos¢ wynikow badan.

2. Wyniki badati odnoszg si¢ do otrzymanych i badanych probek(i).
3. Klient ma prawo zlozenia skargi.
4. Bez pisemnej zgody PSSE w Suwatkach sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w catosci.

KONIEC

F1/PO-08 08.08.2024 1.




Zaacew R 18 00 PO-02/IR-02 wyd 4 Data obowiarvwania 07.02.2022

\\\\\\HIHI s, | P[: g Wojewddzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Biatymstoku. Dziat Laboratoryjn
S AN 7 . . ) Ja pidemioiog _ : oryiny
N . . 15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8
g S~ = g Ko tel: 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99 email; wsse.bialystok@sanepid.gov.p!
M ' Sprawozdanie Nr LPW.9051.326.2025.2148.478 z badar wody Strona Stron
b5 S
NN % _l Bialystok, dnia  29.05.2075 1 2
4:/ N \\\\ RAGANIA |
mma R
AB 311

Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Zambrowie, ul. Obroricow Zambrowa' 50, 18-300 Zambrow
Prébki dostarczyt: pracownik PSSE w komzy

Data/Godzina przyjeda probek do badan: 13.05.2025/ 13:30 i )[é__ :
Opis prébki: e ” ” ””

Probke wody dostarczono wraz z protokotem nr 14/2014P/HK/25 zawierajacym dane: e

-nazwa urzadzenia lub Zrodia wody: Wodocigg sieciowy Paproc Duia, 18-305 Szumowo

-miejsce pobrania probki: Firma SAWIK Maszyny Rolnicze, Usfugi, Pomoc drogowa, Transport, Paprod Duza 45 RPU/1872/20258 P
-rodzaj wody: woda przeznaczona do spoZycia Data:2025-08-02
-probke pobrat: Papie E. pracowriik PSSE w Zambrowie, zgodnie z; PN-ISO 5667-5:2017-10

-data/godzina pobrania prébki  13.05.2025 / 09:10

Stan prébki: Stan prébki bez zastrzezer

Data wykonania badan: 13.05.2025 -+ 28.05.2025
Niniejsze sprawozdanie z badarf/pomiaréw zawlera wyniki bada objete zakresem akredytac)l oraz badari nleakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji spelniajace
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oznaczone s3 literg - N

Kod probki 2148/478/LPW/N/25
Rodzaj probki Jednorazowa NajwyZsza
WYNIKI BADAK ORGANOLEPTYCZNYCH 1 FIZYKOCHEMICZNYCH A

Nazwa oznaczenla Procedura badawcza Jednostka miary Wynik badania

Glin (Al) PN-EN ISO 15586:2005 pafl ponizej granicy oznaczalnosci . 40 + 10 200
Antymon PN-EN ISO 15586:2005 ya/l ‘ ponizej granicy oznaczalnosci t). 2,0 £ 0,7 50
Magnez PN-EN 1SO 7980:2002 mg/| 214+ 5,1 7+125¢6
Rte¢ PB-71 wyd. 4, data wyd. 09.05.2024 pa/l ponizej granicy oznaczalnosci tj. 0,20 + 0,04 1,0
_?,:t"::;gimreo::en“ i N PN-ENISO 15680:2008 ug/! panizej granicy oznaczalnosai . 1,0 £ 0,3 10
Benzen N PN-EN ISO 15680:2008 pa/l ponizej granicy oznaczalnosd tj. 0,20 + 0,06 1,0
1,2-dichloroetan N PN-EN ISO 15680:2008 Ko/l pon_iiej granicy oznaczalnosci tj. 1,0__i 0,3 3,0
Benzo(a)piren N PB-25 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 pa/l ponizej granicy oznaczalnosci tj. 0,005 + 0,002 0,010
Suma WWA 7 N PB-25 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 pg/l ponizej granicy oznaczalnosdi tj. 0,005 * 0,002 0,10
Suma pestycydéw 7 N PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 pa/l ponizej granicy oznaczalnosci tj. 0,017 + 0,009 0,50
a-HCH N PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 ua/l ponizej granicy oznaczalnosci tj. 0,048 + 0,026 0,10
B-HCH N PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 ya/l ponizej granicy oznaczalnoéci tj. 0,047 = 0,027 0,10
y-HCH N PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 pa/l ponizej granicy oznaczalnoéci tj. 0,047 £ 0,026 0,10
5-HCH N PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 pa/t ponizej granicy oznaczalno$ci tj. 0,046 + 0,028 0,10
Dieldryna N PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 pg/l ponizej granicy oznaczalnosci tj. 0,020 £ 0,007 0,030
Endryna N PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07,2020 wg/l poniZej granicy oznaczalnosci tj. 0,048 + 0,043 0,10
Epoksyd heptachloru A N PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 po/il ponizej granicy oznaczalnosci tj. 0,017 + 0,009 0,030
Epoksyd heptachloru B N PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 ug/l ponizej granicy oznaczalnosdi tj. 0,020 £+ 0,008 0,030
op'DDD N PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 1o/l ponizej granicy oznaczalnosdi t. 0,065 + 0,036 0,10
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