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POWIATOWA STACIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAMBROWIE
18-300 Zambradw, ul. Obroficéw Zambrowa 50
tel. sek. 86 276 30 70, fax. 86 276 30 72
tel, w. 86 276 30 75 e-mail: e-mail: psse.zambrow@sanepid.gov.p!

Zambréw, dn. 06.06.2025 .

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
18-305 Szumowo
ul. Przemystowa 5

HK.9020.57.2025

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie dzialajgc na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2024
r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz biorgc pod uwage wyniki badari
laboratoryjnych zawarte w sprawozdaniach:

- Nr M.9051.783.2025 z dn. 06.06.2025 r.
- Nr F.9051.454.2025 z dn, 04.06.2025 r. (prébka wody oznaczona kodem 926/F/M) sporzadzonych przez
akredytowane laboratorium - Oddziat Laboratoryjny PSSE w tomzy, ul. Dworna 21 wody pobranej z wodociggu
tetownica gm. Szumowo w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 03.06.2025 r. w punkcie zgodnosci w budynku
mieszkalnym tetownica 36

stwierdza:

przydatnosé wody do spoiycia przez ludzi

gdyz ww. probka wody w zakresie wykonanych badarn odpowiada warunkom mikrobiologicznym
i fizygkochemicznym okreslonym w zataczniku Nr 1 czesé A tabela 1, cze$é C tabela 1 i tabela 2 do wyzej

cytowanego rozporzadzenia.

Infermacja o jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi powinna byé dostepna konsumentom. Niniejsza

ocena obowigzuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Zambrowie
Robert Ortowski
/dokument podpisany elektronicznie/

W zafgczeniu dla adresata:
Sprawozdania z badari wody Nr M.9051.783.2025 z dn. 06.06.2025 r., Nr F.9051.454.2025 z dn. 04.06.2025 r. (probka wody
oznaczona kodem 926/F/M).

Do wiadomosci:
W3jt Gminy Szumowo, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo
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Daniel
Wiersz


Powlatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomzy
P c A 18 - 400 tomta, ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 156

) \\‘\t"/‘l"/ . POLSKIE CENTRUM Telefon: {86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl
B %// = ANREDYTAGI
g S———
M ODDZIAt LABORATORYINY
?,///_—\§§ % 18-400 tomia, ul. Dworna 21

’4,1'1/?‘“ W (et Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR M.9051.783.2025 Stronalzi
AB 635 tomjza, dnia 2025-06-06

Nazwa i adres kilenta®: Patistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie

18-300 Zambréw, ul. Obroricéw Zambrowa 50
Zlecenie nr: RPW/4371/2025 P
Numer protokotu pobrania prébki¥: 15/2014P/HK/25
Probke pobrat / dostarczyt®: probkobiorca klienta / przedstawiciel kiienta
Plan pobierania prébki 9: zgodny z zatwierdzonym harmonogramem pobierania probek wody na 2025 r.
Metoda pobierania prébki¥: PN-EN ISO 19458:2007
Cel badati/pomiaréw ¥: nadzér sanitarny: monitoring
Data przyjecia prébki: 2025.06.03

Identyfikator prébki¥ 1/19/2014P/HK/25

Kod prébki 926/F/M
Wodociag sieciowy tetownica, 18-305 Szumowo

Rodzaj i adres urzadzenia lub #rédta wody

Miejsce i punkt pobrania® Budynek mieszkalny tetownica 36 — kran na zewnatrz budynku

Data pobrania prébki® 2025.06.03
Stan prébki bez zastrzezeri

Opis prébki® woda do sppzycra przez ludzi, wps .
prébka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w tomiy

Badania wykonano w dniach: 2025.06.03 — 2025.06.06

WYNIKI BADAN
Stwierdzenie
Wyniki bada wraz zgodnoéci
Wartogé z niepewnosciy z wymaganiem /
Metoda 4)
Parametr b parametryczna’l | jednostka specyfikacjg
adawcza
[itk] Kod prébki
926/F/M
1 2 3 4 5 6
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 B
Liczba bakteril grupy coli w 100 ml wody AL2017-04 0 jtk o zgodnosé
Liczba enterokokdw katowych w 100 ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 0 jtk 0 zgodnos$é
PN-EN 150 9308-1:2014-12 )

Liczba Escherichia coli w 100 m} wody +A1:2017-04 0 jtk 0 zgodnos¢
Ogblna liczha mikroorganizméw w 1 ml wody, EpT—— szacunkowa liczba
agar odiywczy (2242)°C, po (68 £4}h PN-EN ISO 6222:2004 zpmlan” w jtk 9 -3
{posiew wgtebny) [6;15]*

¥ informacje dostarczone przez klienta;

*) Wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi { Dz. U. z 2017 r. poz. 2298).;

2 Szczeglly tych etapdw sq identyfik Ine pop zapisy p! d w laboratorium;

3Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nle przekraczata:

— 102 jtk /1 m! w wodzie wp d j do sieci wodociag:
— 200 jtk /1 m! w kranie konsumenta.

41 2astosowano zasade prostej akceptacji wedfug przewodnika ILAC-G8:09/2019, wy zgodne z dzeniem Mini Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakoscl wody przeznaczonej do spazycia przez

iudzi {Dz. V. 2017 poz. 2294}

%) Stwierdzenie zgodnoéci nie dotyczy wynikéw bez jasno okreslonych wartoici p h

* $r wyniku badania wr zgodnie z PN-EN 1SO 29201:2022 przy pozwmle ufnoéci okoto 95% i dla wspétczynnika rozszerzenia k=2. Niepewno$é nie uwzgiednia etapu pobieranta prébki.

1. Wyniki odnosza sig wylgcznie do otnymanyd\ i/lub badanych prébek.

2. Bez pi j zgody Parh P ktora Sanitarnego w tomiy sp nie mote kbyé p: lane inaczej niz tylko w catoéei.

3. Klient ma prawo do skargi (reklarnaql) w cluu 14 dnl od daty otrzymania sprawoxdama

4, Laboraterium nie ponosi odp d i za pot i port prébek p Y :dostarﬂony:h przez kllenta Etnpv te mogq mie¢ wplyw na wainoéé wynikéw badan.

5. Labor ponosi odpowiedzialnodé za wszystkie dane ione w spr daniu poza Informacj i przez klienta. Informacje te mogq mied wplyw na wainosé wynikéw badari.

Autoryzowat: starszy asystent mgr inz. Anna Dabrowska
stanowisko, imig i nazwisko

KONIEC

ie zostalo d; w postaci elek i j i pod, kwalifi ym p

F1/PO-02/IR-01 Wydanie nr 18 Data obowigzywania: 05.03.2024



Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w tomiy
18 - 400 tomza, ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 5261  e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

PCA

POLSKIE
AXREDYTACJt

ODDZIAL LABORATORYINY
18-400 tomzia, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444  e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR F.9051.454.2025
tomia, dnia 2025-06-04

©

BADANIA

Stronalz1

AB 635

Nazwa i adres klienta ¥: Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie, ul. Obroricéw Zambrowa 50, 18-300 Zambrow
Zlecenie nr: RPW/4371/2025

Numer protokotu pobrania prébki Ki: 19/2014P/HK/25

Prébke pobrat ¥/ dostarczyt ¥i: probkobiorca klienta / przedstawiciel klienta

Plan pobierania prébki X): zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania prébek wody na 2025 r.

Metoda pobierania prébki ¥: PN-iSO 5667-5:2017-10

Cel badan/pomiaréw X: nadzor sanitarny — monitoring

Data przyjecia prébki: 2025.06.03

Identyfikator prébki ¥ 1/19/2014P/HK/25
Kod prébki 926/F/M
Rodzaj | adres urzadzenia lub frédla wody ¥ Wodocigg sieciowy tetownica, 18-305 Szumowo
Miejsce | punkt pobrania® Budynek mieszkalny tetownica 36 — kran na zewnatrz budynku
Data pobrania prébki® 2025.06.03
Stan prébki bez zastrzezef, temperatura wewnatrz termotorby 4,9°C
— - Y.
Opis probki woda do s;_)ozyua przez ludzi, wps ¥; '
prébka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w tomzy
Badania wykonano w dniu: 2025.06.03
WYNIKI BADAN
Stwierdzenie zgodnosci /
Wynli,ka/;:;ultat + Niepewnos¢ °p:"::y:::;r:: /d'
Parametr Metoda badawcza Jednostka | Warto$¢ parametryczna® specyfikacjy?
Kod prébki
926/F/M
1 2 3 4 5 6
PN-EN 15O 7887:2012 koep przez k 6
Barwa metoda D mg/ IPt i bez nleprawidtowych zmian @ 5 1 -4
- ptowalna przez :
Metnos¢ PN-EN IS0 7027-1:2016-09 NTU i bez nieprawidtowych zmlan; <0,20 0,04 -4
z wylaczeniem p. 5.4 zakres wartosci do 1,0
. 7,3 G
pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 65-9,5 w temp. 25,0°C 01 zgodnos¢
Przewodnosé elektryczna ) 656 .
! Aatciua PN-EN 27888:1999 ps/cm 2500 whamp 250G 47 zgodnosé
i PN-EN 1622:2006 p Iny przez k &
Liczba progowa zapachu TON o osn ot b - i bez i idtowych zmian <1 - -4}
f PN-EN 1622:2006 P y przez k g
Liczba progowa smaku TFN metoda uproszczons, parTysta, wybdr niewymuszony - i bez nleprawidiowych zmian <1 B -4

9 Informacje dostarczone przez klienta;

¥ wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnla 2017 r. w sprawie jakasci wody przeznaczanej do spozycla przez ludzi {Dz.U. 2 2017 r. poz. 2294),

2 pozadana warto$é tego parametru w wodzle w kranie konsumenta — do 15 mg/! Pt,

3 stwierdzenie zgodnosci przepri

w odniesieniu do Rozporza

ia Ministra Zdrowia z dnla 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spotycla przez ludzi (Dz. U, 2017 poz. 2294),

Y stwierdzenie zgodnosci / opinie | interpretacje z wymaganiem / specyfikacja przedstawia sie tylko dla badan, w stosunku do ktérych wartoséé parametryczna zostata okreslona w spascb liczbowy,

»—" nle dotyczy danego oznaczenia.

W dniu 03.06.2025 wykonano badanle TON o godz. 13:10i TFN o godz. 13:30 przez zespdt 3 oceniajgcych. Temperatura badania w zakresie (23 £ 2)°C.
Zrédto wody odniesienia — woda wodociggowa wolna od smaku i zapachu.

Wyniki badari poprzedzone znakiem ,<” lub ,>" 53 rezultatami badan i oznaczajg, ze uzyskano wynik badania ponizej dolnej / powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego metody (znak ,,<” - nie dotyczy

wartosci progowej zapachu i smaku).

Podana wartasé niepewnosci wyniku badania / pomiaru fizykochemicznego jest nlepewnoscia razszerzong dla wspétezynnika rozszerzenia k=2 | prawdopodobleiistwa rozszerzenia w przyblizeniu 95%, Podana

warto$¢ nlepewnosci nie uwzglednla etapu pobierania prébki. W przyp

zakresu pomiarowego metody.

Al

rezultatéw, pod

wartosé niep

1. Wyniki/rezultaty odnosza sig wytacznie do otrzymanych | badanych prébek.
2. Bez pisemnej zgody Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tomzy sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej niz tylko w catoée!.
3. Klient ma prawo do skargi {reklamacji} w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdanla.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te moga mieé wplyw na waznoéé wynikéw badan.
S. Laboratorium ponosi odpowiedzlalnosé za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. informacje te mogg miet wplyw na waznos¢ wynikéw badan.

Autoryzowat: miodszy asystent, mgr Paulina Zareba
stanowisko, imie i nazwisko

KONIEC
Sprawezdanie zostalo sporzgdzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

béci rozszerzone] zostala oceniona na podstawie interpolacii rezultatu do dolnej / gornej granlcy
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i ACL SSEITRS

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAMBROWIE
18-300 Zambréw, ul. Obroricéw Zambrowa 50
tel. sek. 86 276 30 70, fax. 86 276 30 72
tel. w. 86 276 30 75 e-mail: e-mail: psse.zambrow@sanepid.gov.pl

Zambrow, dn. 06.06.2025 r.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 5
18-300 Zambréw

HK.9020.49.2025

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie dziatajac na podstawie art. 12 ust. ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. z 2024
r., poz. 757} w zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody
przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz biorac pod uwage wyniki badan
laboratoryjnych zawarte w sprawozdaniach:
- NR F.9051.369.2025 z dn, 27.05.2025 r., NR M.9051.651.2025 z dn. 20.05.2025 r. (prébka wody oznaczona
kodem 776/F/M) sporzadzonych przez Oddziat Laboratoryjny PSSE w tomzy, ul. Dworna 21
- NR LPW.9051.331.2025.2155.479 z dn. 29.05.2025 r. (prébka wody oznaczona kodem 2155/479/LPW/N/25)
sporzgdzone przez Dziat Laboratoryjny WSSE w Bialymstoku, ul. Legionowa 8
- Nr SWZ.9051.377.2025 z dn. 04.06.2025 r. (prébka wody oznaczona kodem 439/SW/25) sporzadzone przez
Oddziat Laboratoryjny PSSE w Suwatkach, ul. Utrata 9A
wody pobranej z wodociggu Szumowo gm. Szumowo w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 13.05.2025 .
w punkcie zgodnosci w Szkole Podstawowej w Szumowie

stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi

gdyz ww. probki wody w zakresie wykonanych badafd odpowiadaja warunkom mikrobiologicznym
i fizykochemicznym okreslonym w zataczniku Nr 1 czeéé A tabela 1, cze$c B, czeéé C tabela 1 i tabela 2, czesc D

tabela 2. do wyzej cytowanego rozporzadzenia.

Informacja o jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi powinna byé dostepna konsumentom. Niniejsza

ocena obowiazuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Zambrowie
Robert Ortowski
/dokument podpisany elektronicznie/

W zafaczeniu dla adresata:

Sprawozdania z badai Nr F.9051.369.2025 1z dn. 27.052025 r, Nr M.9051.651.2025 z dn. 20.05.2025,
Nr LPW.9051.331.2025.2155.479 z dn. 29.05.2025 r., Nr SWZ.9051.377.2025 z dn. 04.06.2025 r. {prébki wody oznaczone kodem 776/F/M,
439/SW/25, LPW.9051.331.2025.2155.479).

Do wiadomosci:
Wojt Gminy Szumowo, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo



K. 8020 48 2025 oy 029

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomiy
18 — 400 tomza, ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 156
Telefon: (86) 21652 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAL LABORATORYINY
18-400 tomza, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR M.9051.651.2025 | Strona1z1

AB 635 tomza, dnia 2025-05-20

Nazwa i adres klienta®: Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie
18-300 Zambroéw, ul. Obroncow Zambrowa 50

Zlecenie nr: RPW/3718/2025 P

Numer protokolu pobrania prébki¥): 13/2014P/HK/25

Probke pobrat / dostarczyt¥): prébkobiorca klienta / przedstawiciel kfienta?

Plan pobierania probki*: zgodny z zatwierdzonym harmonogramem pobierania probek wody na 2025 r.

Metoda pobierania prébki®: PN-EN ISO 19458:2007

Cel badari/pomiaréw ¥: nadz6r sanitarny: monitoring

Data przyjecia prébki: 2025.05.13

| identyfikator prébki® 1/13/2014P/HK/25

| Kod prébki 776/F/Mm
Rodzaj i adres urzadzenia lub Zrédia wody ¥ Wodociag sieciowy Szumowo, 18-305 Szumowo
Miejsce i punkt pobrania® Szkota Podstawowa w Szumowie — kran w {azience na parterze
Data pobrania prébki® 2025.05.13

"Stan probki bez zastrzezen

woda do spozycia przez ludzi, wps

. ¥
2ais ARCRs probka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w tomzy

Badania wykonano w dniach: 2025.05.13 — 2025.05.16

WYNIKI BADAN
Stwierdzenie
Wyniki badai wraz godnodci |
Wartosé z niepewnoscia z wymaganiem /
Parametr b':d?\:‘:a parametryezna? | jednostka specyfikacia®
Litk} Kod prébki
776/F/M
1 2 3 4 s 6
. - PN-EN IS0 9308-1:2014-12 : .
Liczba bakterii grupy coli w 100 m! wody +A12017-08 0 jtk 0 2godnasé
Liczba enterokokéw katowych w 100 mi wody PN-EN ISO 7899-2:2004 0 jtk 0 zgodnoié |
: . 7 PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 B -
.Lu:zba Escherichia coli w 100 ml wody +A1-2017-04 | 0 jtk 0 zgadnosé l
|Ogéina liczba mikroorganizméw w 1 m! wody, ) . |
agar odiywezy (22+2)°C, po (68 t4}h PN-EN IS0 6222:2004 bezmiepramighamych itk 26 ) ) |l
{posiew watebny) —_— [20;34]

¥ jnformacie dostarczone preez klienta;
1 \Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017 5. w sprawie jakasci wody przeznaczone] do spolycia przez ludzi | Dz. U. 7 2017 1. poz. 2294).;
21 sac2egoly tych etapdw sq identyfikowaine poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
3 Zaleca sig, aby ogdina ficzha mikr izméw nie k 1a:
- 100 3tk /1 mi w wodzie wp d j do sieci wodoci
~ 200 jtk /1 mi w kranie konsumenta.

I Zastosowano zasade prostej skceptagi wedlug przewodnika ILAC-G8:09/2019, wymagania zgodne 7 Rozporzadzenem Ministra 2drowia 1 dnia 7 grisdnia 2017 r w spawie jakosci wody przeznacronej do spozycia przez

ludzi [Dz. U. 2017 poz. 2294}

) Stwi god 1 nie dotyczy fkaw bez jasno okreilonych wartoici ycznych

=mepewnosié rozszerzona wyniku badania wyznazona 2godnie 2 PN-EN 150 28201:2022 przy poziomle ufnosci okolo 95% i dia oh ik ia k=2, it nie lednsa etapu pob

1 Wyniki odnosrq sie wylacznie do otrzymanych i/lub badanych probek

2. Bezpi j 2gody Par i L pek Sanitarnego w Lomzy sp Janie nie moie byd powielane inaczej niz tytko w caloic)

3 Klient ma prawo do skargi {reklamacji) w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4 Labx fum nie ponosi od| 1zialnoici 2a pobk ie { port probek pobranych | d. ych prrez klienta Etapy te moga meed wplyw na wainoé¢ wynikéw badan.

S iab jum ponosi odpowiedzialnoic za ystkle dane przed L w sprawordaniu poza informacjami dostarczanymi przez klienta. informacje te moga miec wptyw na wainos¢ wynikéw badan

Autoryzowat: starszy asystent mgr inz. Anna Dabrowska
stanowisko, imig i nazwisko

KONIEC

ie zostato d. w postaci elek icznej i i kwalifi y pi

ia prébki
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR F.9051.369.2025 Strona2z2

i WYNIKI BADAN
. Stwierdzenle zgodnosci /
Wyn::/crl::uﬂat £ Niepewnost oplnh i interpri;tna;]a
Parametr Metoda badawcza Jednostka | Wartos¢ parametrycznal! specyfikacja®
Kod probki
| 776/F/M
| 1 2 3 [ 6
, PN-EN IS0 7887:2012 ake przez
Barwa . mg/l Pt et oty gl 5 1 =N
. PN-EN IS0 7027-1:2016-09 Keepiomahnalprest &
Maety ; Y
B ctnasc 2 wylaczeniem p. 54 T ‘wmm?:"’o <0.20 0,04
7,7 ”
- PN-EN 1S0 10523:2012 H 6,5-9,5 ’
—p" = - i ’ w temp. 25,0°C 0.1 zgodnos¢
P->ew>dnos¢ elektryczna E 477 -
whisc.ors PN-EN 27888:1999 puSfem 2500 w temp. 25,0°C 34 zgodnosd
Liczba progowa zapachu  |pN-EN 1622:2006 ~ lny praez k 6 1 7%
IE?______ metods LDrosIEzone, DaTTYSta, WDKK mewymUSIONY 1 bez nieprawidiowych zmian B - -
Liczbz progowa smaku PN-EN 1622:2006 k przez b 7
74 metoda UDOSIZONS, DETYSLE, WyDGT PIEWYTUEIONY - 1 bez nisprawidtowych mmian <1 - -
Ariorowy jon PN-C-04576-4:1994 mg/I NHy 0,50 <0,13 NA 0,01 2godnosc®
Az>tany” PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/i 50 1,9 0,2 zgodnosé
. 0,50
Azstyny! PN-EN 150 10304-1:2009+AC:2012 mg/l < 0,05 0,01 2godnoécs
0,10
" PN-1SO 6332:2001 i
_2_- az-o i eniermp. 721073 ug/t 200 72 12 zgodnos¢
Frocki PN-EN I1SO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 1,5 0,17 0,02 zgodnosé
Cn orki PN-EN 1SO 10304 1:2009+AC:2012 mg/i 250 12 2 zgodnos¢
Siarczany PN-EN 150 10304-1:2009+A(:2012 mg/i 250 39 3 zgodnosé
Inceks nadmanganianowy y iz
(utlenialrosé 2 KMnO.) PN-EN 1SO 8467:2001 mg/i 0, 5,0 1,1 0,2 zgodnosé
Samarytina zawartosc
wepn 2§ magnezu PN-EN 150 6059:1999 mg/l CaCO; 60 - 500 226 14 2godnost
(tvrardoif ogblna)
Mangan PN-92/C-04570/014 g/l 50 <20,0 NA 3,6 2godnoscs
PN-1SO 8288:2002 £46)
i ugfi 5 <10 NA 0,2 2godnosd
PN-I1SO 8288:2002 2 26)
o h mg/l 2,0 <0,05 NA 0,01 zgodnosc
PN-1SO 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/l 200 7.6 1,1 zgodnost

- irrracje dostarczone przez kfienta;
! . ro:zoriqdzenia Ministra 2drowia 2 dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosc: wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi {Dz.U. 1 2017 r. poz. 2294},
1< e :ra wartoi tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l Pt
* na 2y spe'nic warunek: [azotany}/50+{azotyny)/3 <1, gdzie wartosct w nawiasach kwadratowych o2naczajy steienia: az0tandw NO, i azotynéw NO, w mg/], ponadto, aby steienie azotynw w wodzie
wzr wadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzgdzen dystrybuci nie przekraczalo wartosci 0,10 mg/l,
* no ma wy:ofana przez PKN, laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace jej stosowanie,
ercerie 1godnosci przep dzono w odniesienhs do Rozporzadzenia Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoici wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294},
=yx2erie xgodnosci realk re w odniesieniu do rezultatdw przeprowadzono w ramach opini / interpretach,
21 ;ze~ie zgodnoici / opinie i interpretacie z wymagamem/specyfikacia prredstawia sis tylko dla badar, w stosunku do ktdrych wartos¢ parametryczna zostats okrelona w sposdb liczbowy.

va dotyczy danego oznaczenia.

W 31iu 13.05.2025 wykonano badanie TON o godz. 13:30: TFN o godz, 14:20 przez zespét 3 oceniajacych Temperatura badania w zakresie {23 £ 2)°C.
Zrseto wod, odniesienia —woda wodoriagowa weina od smaku i zapachu.

Wyr # oadari poprzedzone znakiem .<” lub .>" s3 rezultatami badar i oznaczaja, ie uzyskana wynik badania ponizej dolne) / powyiej gomej granicy zakresu pomiarowega metody {znak ,<” - nie dotyczy
warraic progowe) zapachu i smaku).

Ped -3 wartosc niepewnoici wyniku badania / pomiaru fizykachemicznego jest nispewnodcia rozszerzong dia wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i prawdopodobieristwa rozszerzenia

wprzyt zemu 95%. Podana wartosé niepewnosci nie uweglednis etapu pobrerania probki. W przypadku rezuftatdw, podana wartosc niepewnosci rozszerzonej zostala oceniona na podstawie interpolacy
re:. mat. dodalnej / gérnej granicy zakresu pomiarowego metody.

W ynikly rezultaty odnosza sig wylacznie do otrzymanych 1 badanych prabek.

B«2 £-serinej zgody Pan g0 Powiatowego ktora Sanitarnego w Lomiy sprawozdanie nie mole byé powielane inaczej niz tylko w catosei.

Kh.ent ma prawo do skargi {reklamacjl) w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

*=harato- um nie ponosi odpowiedzialnoic: 2a pobieranie i transport prsbek pobranych 1 dostarczonych przez klienta Etapy te moga miec wplyw na waznosc wynikéw badar

Lzoorato- um ponosi odpowiedzialnoic 28 wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonym przez klienta. informacje te mogq miet wptyw na wainos¢ wynikéw baderi.
ceborator um nie ponosi odpowied2ialnodci 2a wynikifrezultaty badan uzyskane od WSSE w Bialymstoku.

awm s wN R

Autoryzowat: miodszy asystent, mgr Paulina Zargba
stanowisko, imie i nazwisko

KONIEC
Sprawozdanie zostalo sporzgdzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Wopewidzka Stacia Samiamo-Epdeminlogicana w Bialymstoku. Dzial Laboratoryjny
15-09¢ Biatystok, ul. Legicnowa 8

tel; 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99 email: wsse.bmtystok@sanepid.gov.pl
Sprawozdane Nr LPW.9051.331.2025.2155.479 2 badan wody Strona Ston
Bialystok, gma  29.05.2025 2 2

110 ing
FUVEZNA ver rozporzadzenia Mintstra 2drowis z dria 7 gruan 3 2057 T w sprawle Jakosc: wody przeznaczone] do spozydis przex ludz (Dz U, z 20171 poz. 2254)
20 ~g magneu, jeled stetenie slarczandw jest rowne hit wieksze od 250 mosi. Przy nidsze; Zawartoscl sarczandw dopuszczaine stelenie magnezu

e Jwzdleaniana wynikOw ponize; grancy OZnaczana.
A - epewnosT nie uwzaledma etapy PODeraria LTobki 1 STINSN MepewnOSE FOZSTErIGNA przv pazicmie Ufnodd 95% | wspdiczynniku rozsrerzenis k =2

3 v tzvskane od kiienta oznaczono Kursywa.
“1 Tvawozcaniu wyniki badart odnosza sig wytacznie do atrzymanej prébd.
. 230dy Wojewddzkie; Stecii Sanitarno-Epidemiologiczne] w Bialymstoku sprawozdanie nie maze byt powielane inaczej jak tylko w calosci,
313 do 7lorenia skargi w ciagu 14 dm od daty otrzymania sprawozdania.
L 2 ~tar 4 nie ponosi odpowledzialnodci 28 pobdr | transport probid,

v cakresie: % Autoryzacia: -
& GC, HPLC - Kierownik
Seken Badad Powierzs Wody § Gleby

Koniec sprawozdania Katarzymu Justyns Pogorzelska



